
令和５年度　市有施設の煙突用断熱材の劣化・損傷等点検結果

R6.2.29

【煙突内部の劣化・損傷が確認された施設】

施設名 R５対応 R６対応

煙突使用中の施設（７施設）

鶴ケ岱児童センター

美原児童センター

春採アイスアリーナ

柳町アイスホッケー場

児童発達支援センター

阿寒町公民館

生涯学習センター

区　分

石綿含有あり 大気測定結果
　→１本／リットル未満

大気測定
1回／年


