
　遮水工法 　二重シート工法

　シート 　高密度ポリエチレンシート

　保護マット 　遮光性保護マット（t=15mm）、遮水シート（t=1.5mm）、保護マット（t=10mm）

　○　異常なし

　×　異常あり

　－  目視不可

2024.4.19 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024.5.17 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024.6.14 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024.7.19 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024.8.16 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024.9.13 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024.10.18 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024.11.15 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024.12.20 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2025.1.17 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2025.2.14 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2025.3.14 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2024(令和6)年度　遮水工点検記録表-2024(令和6)年新設最終処分場

し　ゃ　水　構　造　の　概　要

　　　　　 点検項目

 点検年月日
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表　　層　　の　　状　　態　　別　　点　　検　　事　　項

点検者 ： 市民環境部環境事業課
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