
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

主　要　施　設 規　格　・　寸　法　等

調整池 Ｑ＝796㎥

雨水排水路 Ｌ＝727ｍ（Ｕ－300）

飛散防止柵 ネットフェンス（Ｈ＝3ｍ／Ｌ＝283ｍ）

ガス抜き管 有孔管（φ150／Ｌ＝368ｍ）

　　　　　　点検項目

点検年月日

令和７年度　擁壁等主要施設点検記録表

流出防止堰堤（擁壁） 土堰堤構造

移送ピット 鉄筋コンクリート造（Ｈ＝5.75ｍ　1基）

ひ
び
割
れ
・
剥
離

膨
ら
み
・
へ
こ
み

透
水

調
整
ピ
ッ

ト

調
整
池

擁壁 その他主要施設

点検個所
摘　　要

2025.5.28

状態別点検事項

雨
水
排
水
路

飛
散
防
止
柵

ガ
ス
抜
き
管

○　異常なし

×　異常あり

2025.4.30



擁壁等主要施設の点検結果に基づく措置等記録表

整理番号－２関係

措置を講じた年月日 措　　置　　の　　内　　容


